
箱型冷氣清洗濾網及檢查步驟(每月一次) 

    

1、關掉冷氣 2、拆下格柵 3、抽出濾網 4、清洗濾網 

 

  

 

5、裝回濾網 6、檢視排水盤是否有積水阻寒 7、檢視周遭是否有漏水狀況 8、裝上格柵 

  

 

冷卻水管路有銹蝕狀況或排水

管阻塞漏水，請洽營繕股辦理

修繕！ 

9、檢冷卻水管是否有銹蝕 10、冷卻水管路有銹蝕的狀況 11、於巡檢表簽名  

 
國立臺灣大學醫學院總務分處營繕股 編製    103.05.13 


